


SCÉNARIO 1 
ILE-DE-FRANCE 

Un pavillon sur 3 niveaux 
d ivise par 3 sa facture énergétique 
Le diagnostic entraîne 
un éventai l de solutions 
possibles. Après amélioration 
de l'isolation, le mei lleur choix 
apparaît de remplacer 
l'ancienne chaudière au fioul 
par une pompe à cha leur. 

C
ette grande maison de 293 ml (rez-de­
chaussée, étage e t sous-sol) présente 
des murs et une toi ture moyennement 

isolés (murs extérieurs R - 2.08 m 2.K/IN ; toi­
ture R - 4,76 mZ.KNv'), et est équipée de fenê­

tres à double vitrage (Uw - 2,1.9 m2,K/INJ. les 
murs et le plancher du sous-sol ne sont pas iso­
lés e t seulement équipés de fenêtres à simple 
vitrage. Le renouvellement d'air est assuré par 
une ventilat ion mécanique contrôlée (\t'MCl 
simple flux. 
Insta llée au sous-sol dans l'espace chauffé. 
une chaudière au fioul alimente d es radiateurs 

standard munis de robinets thermostatiques. 
L'eau chaude sanitaire (EeS) instantanée est 
produite par la chaudière, 

L'EXISTANT 
Une facture énerg ie sa lée 
Les propriétaires consomment en moyenne 
7564 li tres de fio ul par an. Ils dépensent cha­
que année 6470 euros pour le chauffage. Soit, 
en énergie primaire. une consommation de 
257 kWh/m2.an (classement énergétique El. 
Sénova preconise en premier lieu d'isoler le 
sous-sol, responsable de 37 % des pertes 
d'énergie de la maison, p uis de remplacer 
l'ancienne chaudière fioul, peu efficace du 
point de vue énergétique. 

L'ÉTUDE CHAUFFAGE 
Quatre systèmes détai llés 
Pour le chauffage, quatre solutions ont été 
étudiées: une trad itionnelle. trois d 'orig ine 
renouvelable. 
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1. Une consommation moyenne de 
7564 litres de fioul, soit une fa cture 
annuelle de 6470 € 1 C'est ce que 
payaient les propriétaires pour le 
chauffage et J'eau chaude. 

2. Tous murs exté rieurs confondus, 
la maison affiche un R moyen de 
2,08 m'. KIW. Il serait de 4,5 m',KIW 
51 la maison était à basse consommation. 

3. Il faut toujours commencer par 
isole r la mabon puis Installer une 
ventila tion performante. On change 
le chauffage ensuite, Sb: solutions 
(chauffage et ECs) ont été comparées. 

QUELS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE POSSIBLES? 
POUR UNE PUISSANCE DE 17 KW (APRÈS TRAVAUX D'ISOLATION) 

Investissement 
nc 

39100 € 

19000€ 

15000€ 

7SOO€ 

3784€ 

Consommation 
annuelle 

8700 kWh 

12 000 kWh 

32 000 kWh 

l100€ 

1 SOO€ 

1600€ 

POUR UNE PUISSANCE DE 35 KW (SANS TRAVAUX D'ISOLATION) 

Système 
de chauffage 

Chaudière fioul 
à condensation 

Investissement 
nc 
O€ 

5000€ 

75 000 € 

455€ 

Consommation 
annuelle 

72 SOOkWh 

62360 kWh 

6250€ 

S350€ 

Émission de 
CO. à l'année 

\SOOkg 

2\00 kg 

400 kg 

Émission de 
COl a l'année 

21 700 

18708 kg 

18,5 ans 

11,5 ans 

9,5 ans 

Sans 

18 ans 
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3OOO € 1000 € 1000 kWh 126€ Faible 

1 e t 2. Un sas équipé de 
doubles vitrages relie lu deult 
parties de l'extension. 

3, En 200 ou 270 litres, avec 
un COP de 3,7, ce chauffe-eau 
thermodynamique fonctionne 
de - 5 ·C à + 35 ·C, sur air 
amblant (non chauffé) ou air 
extérieur. Son écran digital 
permet de visualiser le niveau 
de réchauffage du ballon. 
Ceau monte Jusqu'. 65 ·C 
en moins de 7 heures. À partir 
de 2300 € HT. « Kaliko > •• 

DE DIETRICH. 

4 . Un chauffe·eau solai re (cesl) 
assure les besoins sanitaires 
une partie de l'année. Quand 
l'ensoleillement est Insuffisant, 
la PAC air/eau prend le relais. 
C'est aussi elle qui assure le 
chauffage. PAC « Ecolane AE 
MS .. : à partir de 4750 € Hl . 
Cesi, 2 capteurs et 1 ballon de 
300 litres: à partir de 4561 € 
Hl . GEMINOX. 

Système de 
chauffage associé 

Chaudière 

PAC 

Cette chaudière 
automatique.\l granulés 

de bois 81t compacte 
et robuste. Deux 

modèles sont proposés : 
chauffage seul ou 

chauffage et production 
d' ECS (ballon émaillé 
de 120 litres Intégré, 

protégé par anode 
de magnésium). 

Puissance de 15 à 
23 kW. Rendement 

de 91 %. À partir 
de 4990 € Hl. 

« Baltlc >1. HS FRANCE. 

la chaudière à condensation 
En remplacement de la chaudière fioul exis­
tante, elle constitue la solution la plus simple 
à mettre en œuvre et la moins coûteuse à l' in­
vestissement. Elle est par contre la p lus chère 
à l'util isation e t la plus polluante. 

la cm e à chaleur éotherml ue 

En forage vertical, elle présente l'avantage 
d'avoir un rendement peu dépendant de la 
température extérieure. le forage la rend par 
contre très chère à l'investissement. ft Les prix 
des pompes à cnaleurdiffèrent énormément en 
{onction de la puissance. Si l'installation é lec­
trique de votre maison est en monophasé, el/e 
ne permettra pas l'installation d'une pompe à 
chaleur de puissance élevée qui ne fonctionne 
qu'en triphasé» prévient Rénova. 

la om e à chaleur aérotherml ue 

Moins chère à l'investissement que la PAC 

• o 

ChauHo·oau solaire 
et à chaleur, 

géothermique, elle montre un inconvénient: 
If En cas de température très basse, la résis­
tance électrique qui assure le complément de 
chauffage détériore beaucoup le rendement ». 

Certains modèles peu performants sont éga­
Iement bruyants. 

la chaudière à ranules de bois 

Ce biocombustible (environ 270 euros n c la 
tonne dans l'Essonne) offre un rendement plus 
élevé que les bûches. Il est également plus 
facile à livrer et stocker. 

L'ÉTUDE EAU CHAUDE 
Selon le chauffage choisi 
Le choix du mode de production d'ECS dépend 
d'abord du choix du chauffage. Trois solutions 
ont été considérées. 

le chauffe-eau inté ré 

L'intégration de l'ECS au système de chauffage 
est la solution la plus économique à l'investis­
sement. Mais selon Sénova ce n'est pas la p lus 
économe à l'utilisation. l es systèmes indépen­
dants présentent un me illeur rendement. 

le chauffe-eau solaire (cesi) 

Bien dimensionné, il permet, ici, de produire 
60 % des besoins en eau chaude .• En été, la 
couverture des besoins est proche de 100 %. 
Le ces; permet de ne pas utiliser son système 
de chauffage pour la production d'ECS en 
moyenne 2 à 4 mois de l'année ce qui éco­
nomise sa durée de vie en évitant les cycles 
courts li indique Sénova dans son étude. 

le chauffe-eau thermod naml uo 

Autre système indépendant, il permet quant 
à lui de réduire de moitié les consommations 
par rapport à un chauffe-eau électrique. 

SOLUTIONS RETENUES 
Selon la puissance 
l a puissance nécessaire au chauffage (35 ou 
17 kW) dépend des travaux d' isolation à venir. 

Pour une urssance de 35 kW 

Une chaudière à granulés de bols associée 
à un cesl est préconisée en relève de la chau­
dière pour l'ECS. Adaptée aux grosses puissan­
ces, la chaudière à granulés offre ici un retour 
sur investissement rapide (4 ans). 

Pour une ulssance de 17 kW 

Le couplage d'une pompe à chaleur aéra­
thermique et d'un chauffe-ea u thermody­
namIque est conseillé. Adaptée aux petites 
puissances, la PAC est moins contraignante que 
la chaudière à granulés (pas d'approvisionne­
ment à prévoir, de cendres à nettoyer ... ). 
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SCÉNARIO 2 ri 

HAUTE-SAVOIE ,; 

Une maison de vacances 
fait fondre ses charges comme neige au soleil 
Disponible localement et tout 
à fait adapté à cette grande 
maison, le bois s'impose ici 
comme le meilleur compromis, 
à la fois pour le chauffage 
et pour la production d'eau 
chaude sanitaire. 

B
âtie au début du lOx" siècle. cette vi lla 
est devenue aujourd'hui une maison 
de vacances, D'une surface de 350 m2 

habitable (sans les combles), elle comprend 
deux étages et un sous-sol noo chauffé. la mai­
son n'est pas isolée, à l'exception du plafond 
des chambres du second étage. Rien d'éton­
nant donc à ce que les coefficients d' isolation 
thermique soient très mauvais (murs extérieurs 
R - 1,67 W/m2.K; toiture R - 1.28 W/m2.K). 
Toutes les fenêtres sont par ailleurs à simple 
vitrage (Uw - 3,86 W/m2.K. A savoir: plus le 
coefficient Uw est faible, plus la fenêtre est 
performante). Enfin, la maison n'est pas ven­
ti lée mécaniquement. 
Le propriétaire souhaitait un conseil indépen­
dant pour remplacer la chaudière fioul en fin de 
vie (40 ans 1) et au rendement médiocre, assu· 
rant à la fois le chauffage et, via un ballon de 
30) litres, la prodooion d'eau chaude sanitaire 
(ECS). Pour cela, il a fait appel à Sénova. 

ISOLER D'ABORD, 
CHANGER DE 
CHAUFFAGE ENSUITE! 
« Sauf cas exceptionnel oû le rempla· 
cement du système en p lace est Indis· 
pensable à court terme, il est fortement 
déconseillé de changer le systè me de 
chauffage a vant d'avoIr préalablement 
isolé e t ventilé convenablement)) e>cplique 
Sénova. Une maison bien isolée diminue 
en effet les pertes de chaleur e t réduit les 
besoins de chauffage: le système installé 
est plus petit et moins cher à l'achat 1 
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1. La solution de chauffage retenue 
devra prendre en ,ompte d'une part 
le grand volume de cette maison, 
d'autre part le fait qu'elle est o"upée 
unIquement pour les vacan,es. 

2 . Si l' isolation du toit est déddée par 
l'extérieur (technique du sarking), on 
prévoit pour les ,ombles un ,hauffage 
indépendant de ,elul do la maison, selon 
la volonté dits propriétaires. 

3, Les radia teurs en fonte d'origine 
sont en bon état. L'entreprise a déddé 
de les conserver. En ,on séquence, 
le nouvel équipement de chauffage 
devra être 'apable de délivrer une eau 
.li 70 oC au moins pour assurer le bon 
fonctionnement de ces émetteurs. 

QUELS SYSTÈMES DE CHAUFFAGE POSSIBLES? 
POUR UNE PUISSANCE CHAUFFAGE + EAU CHAUDE DE 25 KW 

5OOO€ 4S5€ 60000 kWh 4300€ 

Chaudière bois 
mixte 18 ocra € 286O€ 70000 kWh 

bOche/granulés Bûches 

42000, 576O€ 22 000 kWh 22OO€ 

900 kg 9 ans 

6700 kg 14 ans 
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Cette chaudière bois comprend deux chambres de combustion 
séparées et isolées : l'une dédiée aux bûches, l'autre aux 
granulés. Un seul conduit de fumée est nécessaire. 
Le rendement est supérieur 11 80 % avec les bûches; supérieur 
11 90 % avec les granulés. l a gamme se décline en cinq modèles 
de 20 11 32 kW, dont deux équipés d'un ballon de production 
d'ECS de 150 litres. Modèle« DFX 20 " de 19,5 kW : 5120 € HT. 
Kit granulés (brûleur avec son tableau de commande, 
vis d'alimentation, porte pivotante et isolée) : 3787 € HT. 
Silo de 300 litres : 498 € HT. MORVAN. 

62 Mahan.Jruvaux 

LES AIDES 
AU FINANCEMENT 
Pour permettre de réaliser votre pro­
jet, les aides publiques sont au nombre 
de trois: subventions, crédit d 'impôt 
et éco-prêt 11 taux zéro . 
l 'éco.prêt 11 t aux d ro concerne tous 
les équipements étudiés ici : jusqu'à 
20000 euros sur 10 a ns pour un 
bouquet de de ux travaux; jusq u'à 
30000 euros pour trois travaux. 
Le taux du crédit d' impôt pour l'année 
2011, calculé sur le prix du matériel 
hors main-d'œuvre, se décline ainsi : 
- 45 % pour le chauffe·eau solaire, 
- 36 % pour la PAC géothermique et 
le chauffe-eau thermodynamique, 
- 22 % pour la PAC aérot hermique 
(ai r/eau uniquement) et la chaudière 
à granulés, 
- 13 % pour la chaudière 11 conden· 
sation. 
Des subventions sont proposées à 
l'échelle du territoire. Renseignez-vous 
(pa r exemple , pour la maison dans 
l'Essonne, elles étaient au moment de 
l'étude de 800 euros sur la main-d'œu­
vre pour le cesi et de 1 300 euros pour 
la pompe 11 chaleur géothermique). 

L'EXISTANT 
Une maison énergivore 
La ma ison est très consommatrice en énergie 
(530 kWh/m2.an si elle était habitée en perma­
nence, soit la classe énergétique G - la plus 
mauvaise !). La consommation et la facture de 
fiou l ne sont pas connues par le propriétaire 
qui a acquis récemment cette maison pour en 
faire sa résidence secondaire. Si elle était occu­
pée à l'année, la facture serait astronom ique: 
environ 15CXXl euros 1 

Pour réduire les déperditions t hermiques, 
le propriétaire a suivi les préconisations de 
Sénova e t a notamment fait isoler le toit par 
l'extérieur (sarking) et poser des survitrages. 
La puissance de chauffe préconisée par Sénova 
après l'isolation des combles (hors chauffage 
de cet espace que le propriétaire prévoit de 
chauffer indépend amment) s'élève à 25 kW. 
L'entreprise p ropose de conserver les rad ia­
teurs en fonte qui sont en bon état. Avec une 
contrepart ie: que le nouvel équipement de 
chauffage soit capable « de délivrer de l'eau 
à 70 oC au moins au système d'émissions» 
indique Sénova. 

L'ÉTUDE CHAUFFAGE + 
EAU CHAUDE 
Tro is solutions envisagées 
Pour remplacer la chaudière existante au fioul, 
trois p ropositions ont été étudiées: chaudière 
fiou l à condensation, chaudière bois et pompe 
à chaleur. Ces trois systèmes sont p révus pour 
assure r égaleme nt la p roductio n d ' ECS. 

la chaudière fioul à condensation 

Elle est la p lus économique à l'investisse­
ment mais la plus chère et la p lus polluante 
à l'usage. Le tubage de la cheminée est par 
ai ll eurs requis. À la clé, une réduction de 30 à 
40 % de la facture de fioul par rapport à J'an­
cienne chaudière. 

la om e à chaleur haute tem érature 

Elle constitue la solution la moins chère à l'uti­
lisation. C'est cependant la plus chère à l'in­
vestissement. Sénova déconseille les modèles 
aérothermiques. 
« Ëtant donné le climat froid de la Haute­
Savoie en hiver, avec des températures régu­
lièrement négatives, ce type de système risque 
de ne pas pouvoir répondre aux besoins de 
la maison. La seule façon de remédier à cela 
est d'acquérir un système surdimensionné et 
dOllc coûteux. » 

La pompe à chaleur géothermique avec cap­
tage horizontal est aussi évacuée car requé­
rant une surface trop importante dans le 
jardin (700 m2 de capteurs). Uniques possi ­
b ilités : la pompe à chaleur géothermique 
avec captage vertical ou la pompe à chaleur 
sur nappe phréatique. La première présente 
le coût le p lus élevé de toutes les solutions 
étudiées; la seconde le meilleur rendement 
toutes solutions confondues mais un inves­
tissement là encore é levé, supérieur à une 
chaudière bois. 

La chaudière à bols 

Et plus particulièrement la chaudiè re mixt e 
bûches/granulés est plus coûteuse à l'achat 
qu'une chaudière fiou l à condensation mais 
plus vite amortie. Les plages de puissance des 
chaudières bois sont par ailleurs bien adaptées 
au chauffage d'une grande maison. Enfin, le 
combustible est disponible localement. Par 
rapport à l'ancien générateur au fiou l, une 
telle chaudière permet de réduire de 30 % la 
consommation de chauffage. 

SOLUTION RETENUE 
La chaudière à bois mixte 
Celle-ci est la solution préconisée par 5énova. 
À prévoir, la mise en place d'un ballon d'hydra ­
accumulation pour limiter le nombre de charge­
ment de bûches. « Lorsque vous allumez votre 
chaudière à bois avec son chargement complet, 
la chaudière fonctionne à plein régime pendant 
une .il deux heures, et la chaleur produite est 
stockée dans un ballon d'eau de grand volume. 
Ce bal/on d'hydra-accumulation, de lOCü.il 
30CXJ litres, alimentera ensuite votre circuit de 
chauffage central selon la demande, jusqu'au 
chargement suivant» explique Sénova. 
La p roductio n d'eau cha ude est assurée par 
un ballon placé au {( bain-ma rie» dans le bal­
lon d'hydra-accumulation. Le ballon peut être 
équipè de résistances électriques d'appoint 
immergées. 
Autre cha udiè re mixte possible, évoquée 
aussi dans le rapport, la chaudière à bois déchi­
queté, avec un prix du combustible inférieur 
aux g ranulés. "Le bois déchiqueté ayant moins 
subi de transformation, sa fabrication est plus 
écologique que celle des granulés de bois JI 

précise Sénova. Par contre, « les chaudié­
res au bois déchiqueté et .il bûches néces­
sitent plus d'entretien que les chaudières à 
granulés. En effet, le combustible é tant de 
moins bonne qualité, il y a plus de possibili­
tés d'encrassement ». 
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